
原町第一下水処理場放流流量計修繕業務委託 仕様書 

 

1.本仕様書は南相馬市が実施する原町第一下水処理場放流流量計修繕業務委託に適用する。 

 

2.本業務委託の遂行に当たっては、本仕様書・その他関連諸法規に従い、担当職員と協議の

上、内容主旨を十分理解の上実施すること。 

 

3.委託内容 

 1）概要 

【計装機器修繕】 

放流流量計 １台 

  ・現地試験、各種計測等 

 

2）業務場所 

福島県南相馬市原町区錦町三丁目地内 

 

3）機器仕様 

機器名 型 式・仕 様 数量 備考 

レーダー波式

レベル計 

既設型式 

PULS62-NNNE-J17LVNS-ALBNAN-A0 

修繕参考型式 

 VEGAPULS6X 型 

PS6X.2S W G6 F X AW D N A B AX X X X X X X 

 

測定流体：下水処理水 

電源 100V 50Hz 

出力 4～20mA 

保護等級 IP66 / IP68 (0.2bar) 

耐熱 -60～+150℃ 

機器の取付 JIS 10K 150A RF 

フランジ取付およびボルト締め 

計測範囲 堰 最大流量 3700m3/h 

 

プルボックス（300×300×300 以上） 

※今回プルボックスを設置して流量計を格納す

ること 

1 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 個 

 

 

 

同等以上 



 

 4）検査・試験 

  新品取付後の単体試験及び計装ループ試験の実施。 

※使用する資材等は、発注前に担当職員の仕様承認を得ること。 

※その他、担当職員の指示により実施のこと。 

 

 5）委託の期間・実施日程 

  契約日から令和９年１月２９日までとする。 

 

 6）予防保全 

業務において支障が認められるものについては、速やかに担当職員に報告し指示を受ける

こと。 

 

 7）提出書類 

  受託者は業務完了時に下記書類を速やかに提出しなければならない。 

  完了報告書１式（写真帳を含む）  ２部 

 

 8）環境への配慮 

南相馬市の環境マネジメント活動ついて理解、協力し、南相馬市環境配慮指針に基づき、

環境に配慮した活動を行うものとする。 


